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Sag: Rev dato

Init

Bim7aa Bygningsdel

Funk.

udbud

ENTR. Digital

projektering

211 Betonelementer * x

216 Facadesystemer x x

241 Elementtrapper og trappeværn * x

243 Lette trapper og værn x

250 Murværk, herunder statik og tegloverliggere

253 Brandbeskyttelse af bærende konstruktioner x

261 Elementaltaner og altangange

263 Sammensatte altaner og altangange

270 Tagisolering x

271 Standardiserede spær

272 Tagsystemer x

281 Badekabiner

311 Udvendige vinduer og døre x

312 Glasfacader og glastage x x

317 Solafskærmning x

321 Indvendige døre x

325 Glassystemvægge x

341 Værn x

351 Nedhængte lofter * x

374 Faldsikring på tage x

511 Affaldssystemer

521 UV-tagafvandingssystem x

533 Vandbehandlingsanlæg

540 Anlæg for luftarter x

553 Køleanlæg, kompressorer, tørkølere, mv. x

554 Køle- og frostrum, herunder klimakamre, mv. x

5725 Varmepumpeanlæg, genvindingsanlæg, gulvvarme x

572 Ventilationsanlæg * x

5727 Befugtningsanlæg og affugtningsanlæg x

582 Sprinkleranlæg * x

602 Belysning i terræn x

605 Trafikstyring

621 EL-tavleanlæg x

6213 Nødstrømforsyningsanlæg x

638 Solcelleanlæg og solfangeranlæg x x

640 Netværk fot IT og tele x

641 Samtaleanlæg, herunder videoanlæg x

651 Adgangskontrol og tyverisikring * x

Ikke relevant

TR modellerer og dimensionerer detailprojekt for 

ventilation. 

Ikke relevant

Ikke relevant

Model 1 iht. molio anvisning A114

Det forudsættes, at følgende bygningsdele (markeret med "X" i kolonnen funktionsudbud) projekteres af entreprenør / leverandør som funktionsudbud / 

systemleverance, jf. ABR18 § 14, stk. 1. For hver bygningsdel henvises til tilhørende grænsefladebeskrivelse som beskriver ydelsens indhold og omfang, 

projekteringsgrundlag, krav til projektdokumentation, grænseflader, udfaldskrav og godkendelsesprocedure.

Hvis der er "x" i kolonnen Digital projektering, skal entreprenøren udarbejde en eller flere digitale bygningsmodeller som grundlag for koordineret projektering, 

analyse og projektdokumentation. Konkrete krav til bygningsmodeller er specificeret i IKT-specifikation/IKT-procesmanualen og tilhørende bilag.

Betonelementer iht. Molio anvisning A113 - model 

4L for vægelementer generelt.

Glasfacader og tage iht pkt. 312

Model 6 iht. molio anvisning A113

Model X iht. molio anvisning A113

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Noter

Side 1 af 2



6521 ABA anlæg og andre aktive brandinstallationer * x

6526 Brandventilation og varmluftsluser x

6531 Varslingsanlæg (VAR-anlæg) x

662 Central Tilstands Styring (CTS) x

681 Elevatorer og andre transportanlæg * x

683 Gondolsystemer *

711 Køkkener x

712 Produktionskøkken * x x

713 Auditorie- og biografmøblering x

715 Skranker/reception/barer x

716 Skilte, tavler x

718 Vaskeri

719 Opbevaringsmøbler x

xx Generelt: Systemprodukter og katalogvarer* x

*) Funktionsudbud jf. Bygherreforeningen, Bilag 3 'Ydelser-som-kan-forudsaettes-udbudt-paa-funktionskrav'

Ikke relevant

Side 2 af 2




